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河内小学校屋内運動場トイレ洋式化
　　　　　　　　　　　改修工事設計図



室　　　名
下 地 下 地

壁
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天　　井腰、幅木

改修前男女便所内部仕上げ

室　　　名
下 地

壁腰、幅木

改修後男女便所内部仕上げ

下 地 下 地
天　　井床床

長尺塩ビシートｔ 2 ． 0 （抗菌）

長尺塩ビシートｔ 2 ． 0 （抗菌） 改修無し 改修無し改修無し

改修無し 改修無し 改修無し

ＫＭ
ＳＬ

ＫＭ
ＳＬ

※床下地ＫＭＳＬ：既存床タイル面へカチオン系モルタル塗り後、セルフレベルモルタルで床下地作製
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設 計 年 月 日

図 面 番 号

縮尺工事名称 図名製　　　　　　図
一級建築士事務所広島県知事登録　２２（１）０５４８号

ハッチング部
床シート養生範囲

改修前 改修前

一級建築士登録　１８８７６６号　岡田治幸 1/50改修前後平面詳細図 Ｒ０６．０５．１５

Ａ-０１

平面詳細図　 1 ： 5 0 平面詳細図　 1 ： 5 0
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河内小学校屋内運動場トイレ洋式化
　　　　　　　　　　　改修工事設計図

男子便所
磁器質モザイクタイル貼り　５０角

Ｍ
耐凍害性タイル　１００角

女子便所
磁器質モザイクタイル貼り　５０角

Ｍ
耐凍害性タイル　１００角

ビニールクロス貼り

ＰＢア９．５下地

ビニールクロス貼り

ＰＢア９．５下地

化粧石膏ボード貼り　ア９．５

（トラバーチン模様）

化粧石膏ボード貼り　ア９．５

（トラバーチン模様）

L G S

L G S

ＬＧＳ

ＬＧＳ

男子便所
耐凍害性タイル　１００角

女子便所
磁器質モザイクタイル貼り　５０角 耐凍害性タイル　１００角

ビニールクロス貼りＰＢア９．５下地

ビニールクロス貼りＰＢア９．５下地

化粧石膏ボード貼り　ア９．５

化粧石膏ボード貼り　ア９．５

L G S

L G S

ＬＧＳ

ＬＧＳ

磁器質モザイクタイル貼りへ下地調整
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河内小学校屋内運動場トイレ洋式化
　　　　　　　　　　　改修工事設計図

トイレブース折れ戸（常開型）

ペーパーコア

高圧メラミン化粧合板オレフィンシート貼り面材

ＳＵＳヒンジ・戸当たり用帽子掛け・取っ手

Ｗ＝７７７　Ｈ＝１７６０　見込４０

トイレブース折れ戸（常開型）

ペーパーコア

高圧メラミン化粧合板オレフィンシート貼り面材

ＳＵＳヒンジ・戸当たり用帽子掛け・取っ手

ＤＷ＝７７７　Ｈ＝１７６０　見込４０

非常解錠付き表示錠、アルミ指はさみ防止枠 非常解錠付き表示錠、アルミ指はさみ防止枠

笠木：ステンレス、アルミ吊りレール、脚金物 笠木：ステンレス、アルミ吊りレール、脚金物

メラミン化粧合板貼りパーティクルボード

トイレブース（常開型）

ＤＷ＝６００　Ｈ＝１７６０　見込４０

ラバトリーヒンジ・戸当たり用帽子掛け

非常解錠付き表示錠　アルミＲ形状枠

笠木：ステンレス、脚金物
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既存トイレブース　 1 ： 5 0

仕　　　　　　　様

材　　　　　　　質

仕　　　　　　　上

ガラス・種類・ガラス押え

建　　具　　金　　物

（付　　属　　金　　物）

寸法・見付・見込（枠見付・枠見込）

姿　　　　　　　図

メラミン化粧合板貼りパーティクルボード

ラバトリーヒンジ・戸当たり用帽子掛け・付属金物一式

Ｗ＝１１１０　Ｈ＝１８８０　見込４０

メラミン化粧合板貼りパーティクルボード

ラバトリーヒンジ・戸当たり用帽子掛け・付属金物一式

Ｗ＝１５８５　Ｈ＝１８８０　Ｄ＝９３０　見込４０

メラミン化粧合板貼りパーティクルボード

ラバトリーヒンジ・戸当たり用帽子掛け・付属金物一式

Ｗ＝１７９０　Ｈ＝１８８０　Ｄ＝９２０　見込４０

表示錠（非常開錠） 表示錠（非常開錠）表示錠（非常開錠）

笠木：ステンレス、枠：アルミ 笠木：ステンレス、枠：アルミ 笠木：ステンレス、枠：アルミ

１箇所

女子便所

１箇所

女子便所

１箇所

男子便所

改修後トイレブース　 1 ： 5 0

仕　　　　　　　様

材　　　　　　　質

仕　　　　　　　上

ガラス・種類・ガラス押え

建　　具　　金　　物

（付　　属　　金　　物）

寸法・見付・見込（枠見付・枠見込）

姿　　　　　　　図

１箇所

女子便所

１箇所

女子便所

１箇所

男子便所

トイレブース トイレブース トイレブース

トイレブース トイレブース トイレブース

トイレブース（常開型） トイレブース（常開型） トイレブース（常開型）



洋風便器(暖房便座)

洋風便器(暖房便座)

洋風便器(暖房便座)

紙巻器

CS597BS,SH596BAR,TCF116

YH117

CS597BS,SH596BAR,TCF116,TNY98LRX50（給水延長用ホースL=500),TH14063

３

１１

１

１

２１

１

１

器 具 ・ 機 器 表

品 種 参 考 品 番
個　

数

男
子
便
所

女
子
便
所

CS597BS,SH596BAR,TCF116,TL98L2X20（給水延長ホースL=200）

COA-100

D-50(掃兼)

COA-100

D-50(掃兼)

COA-100

COA-50

※洗浄管,排水フランジ新設

※給水管位置変更(露出配管)

既設管接続箇所

※洗浄管,床置小便器,排水フランジのみ取外し

※止水栓,床排水金具のみ取外し ※止水栓,床排水金具新設

COA-80

斜線部分器具取外し再取付箇所

格子部分土間ハツリ及び器具撤去箇所

※器具撤去後の壁不要穴はシーリング補修
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図 面 番 号

縮尺工事名称 図名製　　　　　　図
一級建築士事務所広島県知事登録　２２（１）０５４８号

一級建築士登録　１８８７６６号　岡田治幸 1/50

Ｍ-００

改修前後機械設備平面詳細図

平面詳細図　1：50 平面詳細図　1：50

Ｒ０６．０５．１５河内小学校屋内運動場トイレ洋式化
　　　　　　　　　　　改修工事設計図

改修前 改修後
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図 面 番 号

縮尺工事名称 図名製　　　　　　図
一級建築士事務所広島県知事登録　２２（１）０５４８号

既設ｺﾝｾﾝﾄより分岐

ＥＥＴ

２Ｅ

ＥＥＴ

ＥＥＴ

一級建築士登録　１８８７６６号　岡田治幸 1/50 Ｒ０６．０５．１５

Ａ-０１

改修前後電気設備図
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平面詳細図　 1 ： 5 0 平面詳細図　 1 ： 5 0

河内小学校屋内運動場トイレ洋式化
　　　　　　　　　　　改修工事設計図

改修前 改修後

特記なき配線配管は、下記とする。

但し、二重天井及び二重床内はケーブル工事とする。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０　×　３（ＭＭＡ）
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